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HOSPITAL MATERNAL Galería, Sótano, Semisótano, Baja y 1ª a 14ª

HOSPITAL INFANTIL Galería, Sótano, Semisótano, Baja y 1ª a 3ª

EDIFICIO NORTE Baja y 1ª a 5ª

LABORATORIOS Sótano, Baja y 1ª a 3ª

EDIFICIO IDIPAZ Sótanos 1, 2 y 3, Baja y 1ª a 4ª

BLOQUE QUIRÚRGICO

EDIFICIO DOCENTE Baja

BIBLIOTECA Y RECURSOS HUMANOS Baja

EDIFICIO SERVICIOS Semisótano y Baja

ALMACENES Sótano 4, Sótano 3, Sótano 2, Sótano 1 y Baja
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EDIFICIO DOTACIONAL Primera
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GRUPO ELECTRÓGENO Baja

CENTRO DE SECCIONAMIENTO Caseta exterior

DISPENSARIO DE FARMACIA Baja

DEPÓSITOS DE GASES MEDICINALES Instalación a la intemperie

E.R.M. DE GAS NATURAL Instalación a la intemperie

PUNTO LIMPIO Baja
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HOSPITAL DE REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA Galería, Sótano, Semisótano, Baja y 1ª a 5ª

Vehículo de bomberos

 LEYENDA BOMBEROS 

Zona de emplazamiento de
vehículos de bomberos

Zona de viales de acceso de
vehículos de bomberos

Zona de viales de acceso
exclusivo para bomberos

Galería, Sótano, Semisótano, Baja, 1ª y 2ª

Punto de Encuentro
de Ayudas Exteriores

 ACOMETIDAS 

Acometida eléctricaAE

Acometida de gas naturalAG

AE

AG

AG

CENTRAL DE GASES MEDICINALES Caseta exterior20

20

PE

PE
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TRAUMATOLOGÍA
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SECTOR DE INCENDIO

LOCAL O ZONA DE RIESGO ESPECIAL

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE CON EFICACIA "X"

PULSADOR DE ALARMA

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA DN 45
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D
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BOTIQUÍN

PUNTO DE RECORRIDOS ALTERNATIVOS
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PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO
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SECTOR DE INCENDIO

LOCAL O ZONA DE RIESGO ESPECIAL

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE CON EFICACIA "X"

PULSADOR DE ALARMA
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X
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EXTINCIÓN POR ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA
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PULSADORES DE PARO/DISPARO DE EXTINCIÓN

SEÑALIZACIÓN DE EXTINCIÓN DISPARADA

CUADRO ELÉCTRICO DE ZONAC.E.
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BOTIQUÍN

PUNTO DE RECORRIDOS ALTERNATIVOS

VÍA DE EVACUACIÓN

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA RESISTENTE AL FUEGO
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